Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz oferty

FORMULARZ OFERTY
DLA CZĘŚCI I/II*
Roboty budowlane pn.: Usunięcie wad inwestycji „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim” oraz „Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza”, wchodzących w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności – część I/II*.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WiK/JRP/24/2018
1. ZAMAWIAJACY:

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 25A

58-200 Dzierżoniów

1. WYKONAWCA:

Nazwa i adres Wykonawcy : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel./fax …………………………

NIP………………………..…….
REGON …………………..……

2. Cena oferty:

a) brutto …………................ ......................................................................................... zł.
(słownie : ……………………………………………………………………………………….)
b) netto (bez VAT) ............................................................................................................ zł.

c) podatek VAT ………% …………………..……………….zł.
3. Wymagany termin wykonania zadania: do 3 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, zakresem i miejscem realizacji prac projektowych, wzorem umowy i nie wnosimy zastrzeżeń.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ogłoszeniu. 

6. Częściowy zakres robót budowlanych objętych zamówieniem zamierzamy /nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom. 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada* certyfikowany system zarządzania jakością lub system zarządzania środowiskowego.

8. Załącznikami do oferty są ponumerowane kolejno niżej wymienione dokumenty:


1) ………………………

2) ………………………


…
........................................................................

(data, podpis)

/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

*niepotrzebne skreślić lub usunąć
Oświadczenie 

w trybie ust. 5.1 i 5.4 „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów”
dla zamówienia pn.:

Roboty budowlane pn.: Usunięcie wad inwestycji „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim” oraz „Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza”, wchodzących w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności – część I/II*.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WiK/JRP/24/2018
Nazwa Wykonawcy : ................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy : .................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie dla części I/II* oświadczam, że:

1) posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
........................................................................

(data, podpis)

/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/
*niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE

Roboty budowlane pn.: Usunięcie wad inwestycji „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim” oraz „Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza”, wchodzących w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności – część I/II*.

Nazwa Wykonawcy : ...................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu przetargowym dla części I/II* oświadczam, że:

1) będę postępował zgodnie z przepisami prawnymi i wymaganiami wewnętrznymi WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w zakresie ochrony środowiska, w tym m.in. zgodnie z Ustawą o odpadach,

2) będę postępował zgodnie z przepisami prawnymi i wymaganiami wewnętrznymi WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w zakresie bhp i p.poż,

3) wszyscy moi pracownicy, którzy będą brać udział w realizacji prac na rzecz WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie dopuszczające do pracy oraz okresowe szkolenia z zakresu bhp wymagane przepisami prawa, jak również wszelkie uprawnienia niezbędne przy realizacji prac będących przedmiotem postępowania przetargowego.

........................................................................

(data, podpis)

/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

*niepotrzebne skreślić

Wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat 

dla zamówienia pn.:

Roboty budowlane pn.: Usunięcie wad inwestycji „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim” oraz „Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza”, wchodzących w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności – część I/II*.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WiK/JRP/24/2018

Nazwa Wykonawcy:...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia:

	Zamawiający - inwestor – nazwa i adres
	Zakres zamówienia, miejsce wykonania
	Czasookres realizacji
	Osoba do kontaktu wraz
 z numerem telefonu

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument (referencje) potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej robót budowlanych. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego wykonania danej roboty budowlanej skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego wykonania tych robót budowlanych.

Załączniki:

……… egz. referencji

........................................................................

(data, podpis)

/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

*niepotrzebne skreślić

TABELA CENY 

dla zamówienia pn.:

Roboty budowlane pn.: Usunięcie wad inwestycji „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim” oraz „Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza”, wchodzących w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności – część I/II*.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WiK/JRP/24/2018
Nazwa Wykonawcy:...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
Tabela Ceny:

	L.p.
	Element przedmiotu zamówienia%
	Cena

	
	
	PLN

	Część I – Usunięcie wad w zakresie w zakresie branż konstrukcyjno-budowlanej oraz technologiczno-instalacyjnej

	I.1. na SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim:

	1
	Zamocowanie rury wentylacyjnej.
	

	2
	Regulacja drzwi wejściowych i progu do kotłowni.
	

	3
	Likwidacja przecieków w rurociągach ze stali nierdzewnej w galerii rurociągów budynku filtrów na odcinku od filtrów katalitycznych do zbiornika wody czystej.
	

	4
	Likwidacja przecieków na przejściach szczelnych w galerii rurociągów w budynku filtrów.
	

	5
	Wyczyszczenie lub wymiana skorodowanych elementów wysp zaworowych,
	

	6
	Montaż uchwytów do rur w instalacji centralnego ogrzewania.
	

	RAZEM  netto Usunięcie wad w zakresie w zakresie branż konstrukcyjno-budowlanej oraz technologiczno-instalacyjnej na SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim:
	

	I.2. na SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza:

	7
	Usunięcie zastoju wody w studzience.
	

	8
	Poprawa opierzenia na zbiorniku wody czystej, usunięcie korozji i zabezpieczenia opierzenia, usunięcie zastoin wody na pokryciu zbiornika wody czystej.
	

	9
	Usunięcie korozji i zabezpieczenie elementów wsporczych układów pomiarowych
	

	10
	Naprawa okapu wyłazu.
	

	11
	Naprawa opaski wokół zbiornika.
	

	12
	Naprawa cokołu wokół zbiornika.
	

	13
	Wymiana zaworu bezpieczeństwa sprężarki.
	

	RAZEM  netto  Usunięcie wad w zakresie w zakresie branż konstrukcyjno-budowlanej oraz technologiczno-instalacyjnej na SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza:
	

	RAZEM  netto  Usunięcie wad w zakresie w zakresie branż konstrukcyjno-budowlanej oraz technologiczno-instalacyjnej 
	

	Część II – Usunięcie wad w zakresie branż elektrycznej oraz AKPiA na SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim:

	1
	Dostawa i montaż analizatora Fe, pomiar kolorymetryczny 10-500 g/l:
	

	2
	Dostawa i montaż analizatora Mn, pomiar kolorymetryczny 1-150 g/l:
	

	3
	Montaż sond 3 poziomowych do sygnalizacji poziomu wody na każdym z 4 filtrów katalitycznym.
	

	4
	Dostosowanie istniejącego przetwornika analizatora 05-QIRC-002 pH z temperaturą.
	

	5
	Doprowadzenie sygnału trybu zdalnego mieszadła polimeru do szafy polimeru.
	

	6
	Doprowadzenie 6 (z 9 zaprojektowanych) brakujących sygnałów ze stacji dozowania flokulanta.
	

	7
	Doprowadzenie brakujących sygnałów z analizatora ClO2.
	

	8
	Wymiana śrub mocujących analizatory na śruby nierdzewne.
	

	9
	Regulacja pomiarów mętności (likwidacja problemu dużych wahań pomiarów w czasie.
	

	10
	Przeprowadzenie przez serwis szkolenia pracowników w zakresie obsługi pieca i instalacji c.o.
	

	11
	Uzupełnienie operatu kolaudacyjnego.
	

	RAZEM netto  Usunięcie wad w zakresie branż elektrycznej oraz AKPiA na SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim:
	

	RAZEM NETTO
	

	PODATEK VAT …%
	

	RAZEM BRUTTO
	


........................................................................

(data, podpis)

/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić

% Należy pozostawić wyłącznie elementy zamówienia odnoszące się do wybranej części zamówienie – pozostałe elementy należy usunąć lub wykreślić.

Lista wad w zakresie branż konstrukcyjno-budowlanej oraz technologiczno-instalacyjnej na SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim
1. Zamocowanie rury wentylacyjnej (spiro).

Należy zamocować następujące rury wentylacyjne w następujących pomieszczeniach:

· Budynek Chemiczny: pomieszczenie dozowania sody kalcynowanej, rura DN300 – 2 mocowania;

· Budynek Chemiczny: pomieszczenie dozowania flokulanta, rura DN250 – 3 mocowania;

· Budynek filtrów: galeria rurociągów (2 rury), rury DN300 – po 3 mocowania;

· Budynek odwadniania osadu i pompowni wody surowej: magazyn polielektrolitu, rura DN100 – 1 mocowanie.

Wszystkie mocowania wykonane ze stali nierdzewnej.

2. Regulacja drzwi wejściowych i progu do kotłowni.

Należy przewidzieć demontaż drzwi i ościeżnicy oraz ich ponowne osadzenie, drzwi  dwuskrzydłowe, stalowe, izolowane, H=202cm, D=97+61cm

3. Likwidacja przecieków w rurociągach ze stali nierdzewnej w galerii rurociągów budynku filtrów na odcinku od filtrów katalitycznych do zbiornika wody czystej.

Należy zlikwidować przecieki na spawach na następujących rurociągach (wykonanych ze stali nierdzewnej):

· Woda do płukania – DN500 – 2 szt.,

· Popłuczyny i przelew – DN 500 – 8 szt.,

· Woda po filtrach samopłuczących – DN 150 – 4 szt.

4. Likwidacja przecieków na przejściach szczelnych w galerii rurociągów w budynku filtrów.

Należy zlikwidować przecieki na łańcuchowych przejściach szczelnych na następujących rurociągach:

· Spust – DN400 – 3 szt.,

· Przelew – DN400 – 3 szt.,

· Woda do płukania – DN400 – 2 szt.

5. Wyczyszczenie lub wymiana skorodowanych elementów wysp zaworowych,

Należy przewidzieć wyczyszczenie lub wymianę kątowników mocujących na wykonane (2 kątowniki 40x40x4mm, L=77cm) oraz dolnych części obudów na (77x19cm) 4 wysp zaworowych – łącznie 8 kątowników ze stali nierdzewnej i 4 dolne części obudów wykonane ze stali malowanej.

6. Montaż uchwytów do rur w instalacji centralnego ogrzewania.

Należy przewidzieć montaż uchwytów z tworzywa sztucznego do rur PEX 26x3 i 32x33, po ok. 30 szt.
Lista wad w zakresie branż konstrukcyjno-budowlanej oraz technologiczno-instalacyjnej na SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza
7. Usunięcie zastoju wody w studzience:
· wypompowanie wody,
· oczyszczenie powierzchni betonu dna i ściany na wys. ok. 0,5m (piaskowanie),
· wykonanie fasety (wyoblenia) na styku dna ze ścianą z zaprawy systemowej,
· wykonanie uszczelnienia dna i ściany na wys. j/w w systemie mineralnym odpornym na parcie ujemne.
8. Poprawa opierzenia na zbiorniku wody czystej, usunięcie korozji i zabezpieczenia opierzenia, usunięcie zastoin wody na pokryciu zbiornika wody czystej:
· rozbiórka pokrycia z papy,
· rozbiórka opierzenia,
· rozbiórka rynien,
· usunięcie skorodowanych fragmentów tynku elewacyjnego w pasach pod oczyszczenie powierzchni betonu (piaskowanie),
· wykonanie warstwy szczepnej,
· wykonanie nowej nadlewki ze spadkiem 5% o grubości min. 1cm (z zaprawy systemowej),
· montaż obróbek blacharskich (dopuszcza się wykorzystanie nieuszkodzonych elementów istniejących),
· wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej (gruntowanie podłoża, warstwa podkładowa, warstwa wierzchnia z papy termozgrzewalnej),
· uzupełnienie warstwy tynku elewacyjnego,
· ponowny montaż rynien.
9. Usunięcie korozji i zabezpieczenie elementów wsporczych układów pomiarowych:
· zastosowanie odrdzewiacza np. Innshine570.
10. Naprawa okapu wyłazu:
· oczyszczenie powierzchni betonu (piaskowanie),
· naniesienie warstwy czepnej (materiał systemowy),
· naniesienie warstwy reprofilującej  (materiał systemowy typu PCC).
11. Naprawa opaski wokół zbiornika:
· rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżami,
· ponowny montaż obrzeży na ławie betonowej,
· wyrównanie i zagęszczenie podsypki piaskowej,
· wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.
12. Naprawa cokołu wokół zbiornika.
13. Wymiana zaworu bezpieczeństwa sprężarki.
Lista wad w zakresie branż elektrycznej oraz AKPiA na SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim
1. Dostawa i montaż analizatora Fe, pomiar kolorymetryczny 10-500 g/l:

a) analizator z wyjściem analogowym,

b) analizator z 2 wyjściami cyfrowymi:

· 1 wyjście z limitem wartości,

· 1 wyjście alarm systemowy,

c) analizator kolorymetryczny,

d) zasilanie 230V,

e) pomiar co minimum 15 minut,

f) jeden punkt pomiarowy z możliwością podłączenia drugiego,

g) zakres 10 ... 500 µg/l Fe,

h) do wody uzdatnionej,

i) przepływ max 5 litrów/ minutę,

j) wersja kompaktowa,

k) odczynniki z minimum 3 miesięcznym terminem ważności,

l) wyposażony w osobny mikro filtr poboru próbek z rurociągów ciśnieniowych,

m) analizator nie może być na etapie wycofywania z oferty,

n) Analizator podłączyć do szafy RTCS,

o) Analizator zamontować na podeście w galerii filtrów.

2. Dostawa i montaż analizatora Mn, pomiar kolorymetryczny 1-150 g/l:

a) analizator z wyjściem analogowym,

b) analizator z 2 wyjściami cyfrowymi:

· 1 wyjście z limitem wartości,

· 1 wyjście alarm systemowy,

c) analizator kolorymetryczny,

d) zasilanie 230V,

e) jeden punkt pomiarowy z możliwością podłączenia drugiego,

f) pomiar co minimum 15 minut,

g) ciśnienie procesu < 0,2 bar,

h) zakres 1 ... 150 µg/l Mn,

i) do wody uzdatnionej,

j) przepływ max 5 litrów/ minutę,

k) wersja kompaktowa,

l) odczynniki z minimum rocznym terminem ważności,

m) wyposażony w osobny mikro filtr poboru próbek z rurociągów ciśnieniowych,

n) analizator nie może być na etapie wycofywania z oferty,

o) Analizator podłączyć do szafy RTCS,

p) Analizator zamontować na podeście w galerii filtrów.

3. Montaż sond 3 poziomowych do sygnalizacji poziomu wody na każdym z 4 filtrów katalitycznym – sygnalizacja do sterownika:

a. Sygnalizacja niskiego poziomu na filtrach katalitycznych,

b. Sygnalizacja przelewu na filtrach katalitycznych.

4. Dostosowanie istniejącego przetwornika analizatora 05-QIRC-002 pH z temperaturą – umiejscowiony na panelu pomiarowym, aby wyprowadzić z niego temperaturę poprzez analogowy sygnał 4-20 mA do sterownika PLC.

5. Doprowadzenie sygnału trybu zdalnego mieszadła polimeru do szafy polimeru – należy doprowadzić sygnał trybu zdalnego mieszadła do sterownika zgodnie z dokumentacją wykonawczą (I etap).

6. Doprowadzenie 6 (z 9 zaprojektowanych) brakujących sygnałów ze stacji dozowania flokulanta – należy doprowadzić brakujące sygnały cyfrowe ze stacji dozowania flokulanta, zgodnie z dokumentacją wykonawczą (I etap) oraz poprawić błąd sygnalizacji ze stacji dozowania flokulanta awarii i suchobiegu.

7. Doprowadzenie brakujących sygnałów z analizatora ClO2 – należy doprowadzić brakujące sygnały cyfrowe z analizatora ClO2, zgodnie z dokumentacją wykonawczą (I etap) – z analizatora ClO2 powinny być wyprowadzone 4 sygnały binarne do sterownika PLC, ale został wyprowadzony tylko jeden. Należy doprowadzić do sterownika PLC i obsłużyć w SCADA pozostałe brakujące sygnały (UWAGA: Analizator nie posiada więcej wyjść binarnych).

8. Wymiana śrub mocujących analizatory na śruby nierdzewne.

Należy przewidzieć wymianę śrub M8x10 w 30 analizatorach, po 4 śruby na analizator – łącznie 120 śrub.

9. Regulacja pomiarów mętności (likwidacja problemu dużych wahań pomiarów w czasie; należy wprowadzić filtry na przetwornikach i/lub zastosować lub zmienić ustawienia) – pomiary mętności strasznie poszarpane, tzn. przy prawidłowym pomiarze mętności nagle pomiar wyskakuje poza skalę i staje się pomiarem uszkodzonym niedziałającym a po jakimś czasie zaczyna wskazywać poprawnie. Czasami to uszkodzenie, niedziałanie pomiaru trwa 15 minut a czasami 2 dni; wada ta tyczy się dwóch pomiarów mętności na osadnikach poziomych: 04-QIRC-022 i 04-QIRC-012 (UWAGA: Powód nieznany zachowania pomiarów, podobno pęcherze powietrza, ale w wodzie raczej nie występują. Może przepływające obok sondy duże kłaki powodują nagły wzrost mętności).

10. Przeprowadzenie przez serwis szkolenia pracowników w zakresie obsługi pieca i instalacji c.o.

11. Uzupełnienie operatu kolaudacyjnego:

a. Przeprowadzenie audytu i inwentaryzacji, wszystkich szaf sterowniczych i elektrycznych, tras kablowych, rozdzielnic, puszek, skrzynek krosowych,

b. Naniesienie zmian w dokumentacji powykonawczej w stosunku do dokumentacji projektowej w kolorze czerwonym,

c. przekazanie parametryzacji wszystkich urządzeń – należy sporządzić wykaz wszystkich urządzeń zamontowanych w I etapie i następie opisać czy urządzenie ma wprowadzane dane inne niż fabryczne:

· Jeśli parametryzacja urządzenia jest fabryczna to sporządzić taki opis,

· Jeśli parametryzacja urządzenia jest inna niż fabryczne to należy wszystkie zmienione parametry wypisać,

· Dla falowników można przekazać pliki konfiguracyjne,

· Należy zrobić audyt wszystkich urządzeń elektronicznych/elektrycznych, które mają jakiekolwiek możliwości konfiguracyjne,

· Uwaga tyczy się to też wszystkich urządzeń autonomicznych, np. zgarniaczy,

d. przekazanie wszystkich DRT i CE urządzeń,

e. przekazanie instrukcji szkoleniowych, SCADA, paneli, rozdzielni,

f. przekazanie zgodnych kodów źródłowych ma płytkach,

g. Przekazanie haseł do analizatorów,

h. Wykonanie powykonawczych schematów UV,

i. Dokumentacja powykonawcza musi być w wersji elektronicznej PDF i papierowej.

UWAGI OGÓLNE:

I. Zakres prac wszystkich wad:

a) Doprowadzić odpowiednie kable zasilające

b) Doprowadzić odpowiednie ekranowane kable sygnałowe – 4-20mA i cyfrowe

c) Trasy kablowe prowadzić rozdzielnie - zasilające i sygnałowe – kable prowadzić po istniejących trasach

d) Peszle czarne na odcinku od koryt do urządzenia

e) Zabezpieczyć koryta kablowe wargami

f) Zamontować nazwy na urządzeniach - grawerka

g) Wyjście kabli z szafy o do urządzeń przez dławiki

h) Opisy na wszystkich kablach, żyłach kabli i przewodów, w szafach, na wyjściu z szaf, opisy w formie pełnej adresacji skąd-dokąd

i) Opisy wszystkich elementów szafy na częściach stałych szafy

j) Dostarczyć odpowiednie moduły do sterowników PLC w celu podłączenia sygnałów analogowych, cyfrowych i komunikacyjnych. Podłączyć zasilanie modułów poprzez bezpieczniki topikowe

k) Odprowadzić wodę do kanalizacji z analizatorów

l) Sporządzić kompletną dokumentacje powykonawczą

m) Przeprowadzić szkolenia z obsługi każdego urządzenia

n) Nowe sygnały doprowadzone do sterownika wyświetlić na panelu operatorskim sterownika, na wizualizacji SCADA na SUW Lubachów, na wizualizacji SCADA w Dyspozytorni WiK Dzierżoniów. Należy zrealizować stacyjki, wykresy, alarmy, zdarzenia w sposób jaki to jest aktualnie realizowany.

o) Zastosować separatory i ochronniki (obustronnie) dla sygnałów analogowych i uziemić je

p) Zastosować dedykowane bezpieczniki DC lub AC na zasilaniu urządzeń

q) Sprawdzić czy zasilacz nie jest przeciążony i jeśli tak to wymiana na większy, po instalacji nowych elementów

r) Dostarczyć certyfikaty CE i dokumentacje DTR w języku polskim na wszystkie montowane elementy

s) Zagwarantować serwis urządzeń na 3 lata wraz z wymaganymi w czasie 3 lat częściami, odczynnikami, itp.

t) Montaż analizatorów/urządzeń przez dedykowany serwis producenta

u) Przeprowadzić test poprawności wskazań analizatorów z certyfikowanym laboratorium

v) Aktualizacja dokumentacji projektowej – w kolorze czerwonym

w) Zaktualizować listy bezpieczników w modernizowanych szafach

x) Sporządzić spis parametrów wszystkich nowo montowanych urządzeń

y) Sporządzić protokoły z uruchomienia analizatorów/urządzeń

z) Poprowadzić wodę do analizatorów poprzez wspawanie muf z zaworem odcinającym ze stali kwasoodpornej, następnie rurkami PP, kranik do poboru prób

aa) Zastosować zawory do regulacji przepływu 2l/minutę przed analizatorami

ab) Zastosować dedykowany mikro filtr poboru próbek z rurociągów ciśnieniowych producenta analizatorów montowany przed każdym analizatorem do wychwytywania cząstek stałych

ac) Zastosować wszystkie montażowe elementów z stali kwasoodpornej

ad) Zamontować analizatory bez pompki podającej wodę

ae) Wszystkie montowane elementy muszą być wcześniej zgłoszone poprzez wnioski materiałowe

af) Nowe moduły sterownika wyprowadzić na złączki szafy

ag) Przekazać komplet kodów źródłowych wraz z prawami autorskimi

ah) Wykonać wszystkie pomiary elektryczne nowych kabli, połączeń

ai) Przeprowadzić testy sygnałów i/o

aj) Wykonać montaż urządzeń zgodny z DTR urządzeń

II. Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oprogramowania, która winna zawierać:

a) wszystkie kody źródłowe oprogramowania wraz z komentarzami;

b) przeniesienie praw autorskich wszystkich elementów zastosowanych w programach i bibliotekach–kontrolkach oprogramowania, stworzonych do realizacji zadania;

c) spis wszystkich parametrów urządzeń oraz hasła dostępu z loginami umożliwiającymi pełną rekonfigurację;

d) całą powykonawczą dokumentacja elektryczną w wersji elektronicznej PDF z możliwością wyszukiwania we wszystkich plikach, w wersji nie zablokowanej.

III. Zamawiający po zakończeniu zadania, musi mieć pełny dostęp do stworzonego oprogramowania (kodów źródłowych):

a) musi mieć możliwość pełnego serwisu i obsługi każdego urządzenia dostarczonego w ramach realizacji zadania;

b) możliwość zmian wszystkich parametrów wszystkich dostarczonych urządzeń;

c) dostarczenie wymaganych przejściówek z zasilaczami, kabli, wyświetlaczy, pilotów, itp. wymaganych do serwisu, dostępu do urządzeń.

IV. Zamawiający musi mieć pełną kontrolę nad wizualizacją SCADA, wszystkimi sterownikami, radiomodemami i przełącznikami przy pomocy posiadanego oprogramowania lub dostarczyć oprogramowanie, bądź aktualizacji oprogramowania lub dokupieniu licencji na wymagane połączenia komunikacyjne / zmienne procesowe / zmienne archiwalne / itp.

V. Wykonawca przekaże licencje na oprogramowanie Zamawiającemu, poprzez protokół przekazania licencji.

VI. Wykonawca przekaże oświadczenia o zrzekaniu się praw autorskich odnośnie stworzonego oprogramowania na rzecz Zamawiającego.

VII. Wykonawca udziela gwarancji na wszystkie istniejące elementy systemu, w które ingeruje.

VIII. Zamawiający będzie serwisował dostarczone przez Wykonawcę urządzenia po zakończeniu okresu gwarancji Wykonawcy.[image: image1.png]



Roboty budowlane pn.: Usunięcie wad inwestycji „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim” oraz „Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza”, wchodzących w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. 

